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č.1

HVI Long vodič 23 mm
2x Nastavitelný držák 105345
Sada pro připojení vodičů HVI Long  uvnitř 819 147 
3xSada pro připojení vodičů HVI Long  vně 819 148 
Podpůrná trubka pro jímací tyč dlouhou 4700 105328

HVI Long vodič 23 mm
2x Nastavitelný držák 105345
Sada pro připojení vodičů HVI Long  uvnitř 819 147 
3xSada pro připojení vodičů HVI Long  vně 819 148 
Podpůrná trubka pro jímací tyč dlouhou 4700 105328

2xvývod pro ventilátory
ukončit v krabicích IP 66

HVI Long vodič 23 mm
2x Nastavitelný držák 105345
Sada pro připojení vodičů HVI Long  uvnitř 819 147 
3xSada pro připojení vodičů HVI Long  vně 819 148 
Podpůrná trubka pro jímací tyč dlouhou 4700 105328

HVI Long vodič 23 mm
Čtyřramenný stojan malý 1200x1200 105490
Sada pro připojení vodičů HVI Long  uvnitř 819 147 
2xSada pro připojení vodičů HVI Long  vně 819 148 
Podpůrná trubka pro jímací tyč dlouhou 3200 105331
12xBetonový podstavec 17 kg prům 337mm 102 012 
4xSada závitových tyčí M16x520mm 105497
4xPodložka pod beton. podstavec 102050
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Poznámka:
Polohy svítidel budou upřesněny na stavbě, schodiště má 11 výškových úrovní, zatímco půdorysy máme jenom 4. Není 
možné prvky zakreslit jednoznačně a zároveň přehledně.
Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, nejedná se o realizační dokumentaci. Tu 
zpracovává dodavatel stavby a schvaluje autorský dozor. Zpracovatel dokumentace pro realizaci stavby nebo dodavatel 
stavby, je povinen upozornit zpracovatele této dokumentace na jakoukoliv nesrovnalost mezi tímto výkresem, dokumentací 
zúčastněných profesí a skutečným provedením stavebních konstrukcí. Tato dokumentace, jakožto veškerý její obsah je dílem 
autorským, jehož užívání, rozšiřování a rozmnožování podléhá autorskému zákonu v aktuálním znění (zákon č. 228/2014). 
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická 
označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného 
zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli 
umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, 
kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení. Zpracovatel neručí za správnost vyhotovení zaměření, 
bylo dodáno investorem jako podklad veřejné zakázky.

1. nadzemní podlaží 1:50

2. nadzemní podlaží 1:50 1. nadzemní podlaží (mezipatro) 1:50

3. nadzemní podlaží 1:50

1. podzemní podlaží 1:50

Legenda

 Schéma rozvaděče RE  Schéma rozvaděče R TS

 Schéma rozvaděče R1

 Schéma rozvaděče R2

 Schéma rozvaděče R3

Hromosvod 1:100 Uzemnění 1:100

1:50, 1:100

Vypínač 01 230V/10A/IP20

RT

M1

TS/1

M

Vypínač 05 230V/10A/IP20

Vypínač 06 230V/10A/IP20

Tlačítko TOTÁL STOP

Motor pohonu dveří 230V

Zásuvka 230V/16A/3p/IP20 s clonkou

Zásuvka 230V/16A/3p/IP20 s přepěť. ochranou

Vývod pro připojení spotřebiče 230V/16A

Podružný oceloplechový rozváděč IP40/20 s rozměry 
viz výkresy jednotlivých rozváděčů

Pohybové čidlo 230V/3A IP 44  180° nastavitelná doba 
sepnutí 0,5-30 min

Motor ventilátoru 230V/100W - dodávka VZT
Tlačítko spínající ventilátory

Teromstat

Rozdělovač topení

1:50, 1:100
2.5 m, 5 m
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