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SITUACE
PŘELOŽKA VODOVODU
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NAPOJENO NA STÁV.
VODOVOD DN 160

NAPOJENO NA STÁV.

VODOVOD DN 160

PODCHOD POD TRAM.TRATÍ A POD TANVALDSKOU UL.
ŘÍZENÝM PODVRTEM - POTRUBÍ DN 150 S VNĚJŠÍM
OCHRANNÝM PLÁŠTĚM - RC DL.14,50 m

PODCHOD POD TRAM.TRATÍ A POD TANVALDSKOU UL.

ŘÍZENÝM PODVRTEM - POTRUBÍ DN 150 S VNĚJŠÍM

OCHRANNÝM PLÁŠTĚM - RC DL.12,50 m
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HDPE DN 150 (160x9,5) PN10, PE100  DL.....55,79 m
HDPE DN 80  (90x5,4) PN10, PE100  DL......2,00 m
HDPE DN 150 (S VNĚJŠÍM OCHR.PLÁŠTĚM) PN10, PE100 - RC DL.....27,00 m
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ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO
VODOVODU DL...130,0 m

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO
VODOVODU DL...130,0 m

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU DL...130,0 m
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CÍLOVÁ JÁMA
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CÍLOVÁ JÁMA
3,0 X 2,0 m

PŘEPOJENÍ STÁV.
VODOVODU DN 150

PŘEPOJENÍ STÁV.
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